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En el presente trabajo se investigó la capacidad de remoción de carga orgánica 
(Demanda Bioquímica de Oxigeno) por el tratamiento filtro lento de arena (FLA), 
el objetivo principal fue determinar la eficiencia del FLA para la remoción de carga 
orgánica y el porcentaje de dicha carga. En los tratamientos aplicados se variaron 
el tamaño de la capa y la granulometría, los mecanismos de filtración se 
realizaron en recipientes adaptables con un tamaño de 45 cm de alto. Se 
generaron 3 tratamientos diferentes con 1 l de agua por muestra, cada uno con 
tres replicas, se le adicionó la primera capa de grava con un tamaño de 10 cm 
para los 3 tratamientos, seguida por una segunda capa de 20, 10 y 5 cm de arena 
gruesa; una tercera capa de 5, 15 y 20 cm de arena fina; y con una granulometría 
de 250 y 23600 μm; 180 y 1700 μm y por ultimo de 125 y 500 μm. Se esperó que 
el agua se transporte por todo el material filtrante para ser colocado en frascos de 
plásticos hasta ser trasladados al laboratorio para su análisis respectivo. De los 3 
tratamientos, se encontró que para la remoción de carga orgánica el tratamiento 3 
(20 cm de arena fina y con una granulometría de 125 μm, 5 cm de arena gruesa y 
con una granulometría de 500 μm) mostro el mejor resultado con una eficiencia de 
97,14%. 
Palabras Clave: Material filtrante, filtro lento de arena, demanda bioquímica de 













In the present work the capacity of organic load removal (Biochemical Oxygen 
Demand) by the treatment of slow sand filter (FLA) has been investigated, the 
main objective was the efficiency of the FLA for the elimination of the organic load 
and the Percentage of said load In the applied treatments the layer size and the 
granulation were varied, the mechanisms of the filtration were realized in 
adaptable containers with a size of 45 cm of height. Three different treatments 
were generated with 1 l of water per sample, each with three replicates, the first 
layer of gravel with a size of 10 cm was added for the 3 treatments, a second layer 
of 20, 10 and 5 cm of coarse sand; A third layer of 5, 15 and 20 cm of fine sand; 
And with a granulometry of 250 and 23600 μm; 180 and 1700 μm and finally 125 
and 500 μm. It was expected that the water was transported throughout the filter 
material to be placed in plastic bottles until it was transferred to the laboratory for 
their respective analysis. Of the 3 treatments, it was found that for the removal of 
organic load the treatment 3 (20 cm of fine sand and with a granulometry of 125 
μm, 5 cm of coarse sand and with a granulation of 500 μm) showed the best result 
with a Efficiency of 97,14%. 
Keywords: Filter material, Slow sand filter, Biochemical Oxygen Demand, 















En la actualidad la industria de la floricultura tiene en su producción como esencia 
principal el recurso hídrico para obtener altos rendimientos, por lo cual el agua 
produce la hidratación e hinchamiento de las células y ambos fenómenos influyen 
directamente en la conservación por un periodo extenso de las flores, en gran 
parte el agua en las flores se presenta en las vacuolas siendo las responsables de 
mantener en forma las células y por lo tanto de toda la flor. 
El recurso hídrico es el componente principal de los seres vivos. Una flor posee 
en su constitución un gran porcentaje de agua. El cual lo constituyen las cenizas, 
las cuales portan los elementos nutritivos. De esta distribución biológica surge el 
principio de la esencialidad del agua para la conservación de las flores.  
Las empresas de flores no ha sido esquiva a la progresiva conciencia mundial del 
cuidado y la protección del medio ambiente, lo que se manifiesta en el sector 
mostrando una nueva tendencia que obliga, a los comercializadores, a 
incrementar su área investigativa con el fin de diseñar e implementar técnicas y 
mecanismos que se inviertan en una relación más armónica con el medio 
ambiente. 
En el Perú los mercados de flores no han sido ajenos a la demanda mundial del 
cuidado de los recursos naturales, lo cual es un gran desafío hacía los 
comercializadores de flores, por los diferentes impactos que se generan y que 
deben ser mitigados, evaluando tratamientos integrales de aguas residuales de la 
conservación y posterior disposición final. 
Es por eso que por la penuria que tienen los mercados de flores, de realizar una 
disposición continúa y eficiente de agua, es importante recurrir a investigaciones y 
planificaciones de nuevas opciones del tratamiento de agua, estas deben ser 
accesibles y económicamente viables, que puedan satisfacer la demanda de agua 
para su posterior reutilización. 
El tratamiento de FLA se puede decir que es una tecnología antigua de 
tratamientos de aguas que se reconoce. Operando, construyendo, diseñando y 
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manteniendo adecuadamente, se obtendrá del FLA un efluente de muy alta 
calidad, es muy importante contar con una herramienta pedagógica para la 
elaboración de FLA, en  especial para los lugares que disponen una gran cantidad 
de agua residual.  
El FLA tiene la característica de ser un tratamiento eficiente y ser un sistema 
limpio para el tratamiento de agua. La idealización del tratamiento para 
implementar es por su costo reducido de operación y mantenimiento, se 
desarrolla en un proceso natural, no se aplica de ninguna sustancia química, sin 
embargo requiere de un diseño adecuado, así como una sesuda operación y 
mantenimiento periódico para que no se vea afectada la capa microbiológica del 
filtro ni reducir la eficiencia de remoción microbiológica y fisicoquímica. 
1.1. Realidad problemática 
En la actualidad, los recursos naturales son contaminados y sobreexplotados 
dentro de un entorno alarmante y agravante con el tiempo. La mencionada crisis 
del agua ha estado presente en todo el mundo, del agua mundial solo está 
disponible el 0,4%, en 40 países alrededor de 2 billones de personas son 
afectadas por la escasez de agua, 262 cuencas divididas por dos o más naciones, 
aumento de la población mundial crean problemas de gobernanza y los conflictos 
atenúan la capacidad de suministro para los habitantes de una forma segura y 
continua. (Global Water Partnership 2010, p. 45) 
Perú tiene 106 cuencas que drenan dos millones de metros cúbicos (MCM) por 
año. También cuenta con 12,200 lagos en la serranía y alrededor de 1,007 ríos, 
con una disponibilidad media de recursos hídricos de 2458 MMC concentrados 
principalmente en la cuenca amazónica. Sin embargo, su disponibilidad en el país 
es irregular, ya que cerca del 70% del agua se precipita entre los meses de 
diciembre y marzo, lo que contrasta con períodos de extrema aridez, generando 
un problema de estrés hídrico. (Juan Narciso Chávez, 2015, p. 98) 
 Por otra parte, Lima está ubicada en la vertiente del pacífico, es el mayor 
suministro de agua para los sectores doméstico y empresarial, pero también es el 
único de los tres vertientes principales del país con problemas de disponibilidad 
ya que sólo cuenta con el 1,8% del total de agua disponible en el país, pero aquí 
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reside alrededor del 60% de la población nacional y esta población sigue 
creciendo a través de los procesos de crecimiento demográfico y migración. 
La industria de la floricultura tiene como uso principal el recurso hídrico y también 
es donde más se desperdicia, se contamina y la que más efectos tiene de 
disponibilidad en el futuro, ya que las industrias de flores no dispone con un 
tratamiento y no existe un control interno correcto de las asociaciones. 
(Aquafondo 2013, p.21)   
Siendo el mercado de flores “El Paraíso” una empresa que se dedica a la 
floricultura, que se encuentra ubicada en el Jirón Teodocio Parreño Nº 115, distrito 
de barranco, provincia Lima y departamento Lima, los principales tipos de plantas 
que se comercializan son las ornamentales entre las cuales están las rosas, 
rododendro, petunia y girasol, las cuales requieren un almacenamiento en baldes 
llenos con agua lo que genera un excesivo consumo para mantener en buen 
estado sus flores y luego una vez culminado su propósito estas aguas son 
emitidas al alcantarillado. En un estudio previo para determinar la caracterización 
del agua emitida por el mercado de flores “El Paraíso” se analizaron los 
parámetros siguientes de Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5), Aceites y 
grasas, Demanda Química de Oxigeno (DQO) y Total de Solidos Suspendidos 
Totales (SST) en un laboratorio acreditado, teniendo como resultado una 
concentración elevado en el parámetro de DBO5, generando una contaminación 
del agua superficial y subterránea, ya que los efluentes son movilizados 
constantemente por las tuberías. Las industrias al carecer de interés para tratar 
sus aguas residuales producidas por sus actividades, generan un problema de 
contaminación ambiental en el ecosistema afectando principalmente al Mar y el 
Litoral Peruano. 
Por consiguiente, se propone investigar acerca de la reutilización de las aguas 
residuales ya que el uso de agua recuperada puede ayudar a mitigar los efectos 
negativos de la escasez de agua a nivel local. La viabilidad de la reutilización 






1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Antecedentes Nacionales 
Según Barrientos (2012) tesis titulada “Purificación de agua por medio de 
Filtros lentos de Arena (FLA) en la comunidad de Kuychiro” donde tuvo como 
principal objetivo evaluar el porcentaje de contaminación del agua mediante 
análisis fisicoquímicos y microbiológicos de muestras obtenidas del río Kushiro. 
La metodología aplicada en este estudio comprendió en realizar mediante previo 
análisis una comparación del porcentaje de contaminación antes y después de la 
filtración, comprobando si es eficiente este método de FLA, en la investigación se 
pudo comprobar que la utilización de este tratamiento para consumo humano es 
viable, puesto los resultados bajaron considerablemente en un 90,91% de DBO5 y 
67,39% para la remoción en Coliformes totales, y concluye que los resultados 
obtenidos satisfacen al problema planteado en gran medida para la localidad.  
Asimismo, el artículo científico, publicado por el centro nacional de servicios 
ambientales (2015), titulada “Filtración lenta con Arena”. El objetivo principal fue 
determinar las ventajas que brinda el tratamiento como requerimientos nulos de 
agregados de energía y químicos que hacen una técnica apropiada para el retiro 
de materia suspendida orgánica e inorgánica, teniendo un comportamiento de 
remoción en parámetros de calidad de agua de carga orgánica mayor a 50% y 
solidos suspendidos de 70%. Se concluyó que este tratamiento no requiere un 
pre-tratamiento o un control extenso de operados, ya que mitiga las bacterias, la 
nubosidad y los niveles orgánicos. 
1.2.2. Antecedentes Internacionales 
En la investigación desarrollada por Aguirre (2012) en su tesis “Valoración de 
unidades de filtración lenta en arena como alternativa para la remoción de 
contaminación bacteriológica en aguas residuales de efluentes secundarios 
anaerobios”. Siendo  el objetivo principal de dicha investigación calcular la 
efectividad y establecer variables de unidades de Operación de (FLA) para la 
remoción de organismos de aguas residuales generadas por efluentes anaerobios 
secundarios para escala piloto, el experimental El montaje se llevó a cabo en la 
planta de tratamiento de aguas residuales de la Universidad Tecnológica de 
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Pereira. Se evaluó la altura hidráulica (alta y baja) del diámetro de la arena (fina y 
gruesa), los resultados obtenidos fueron que los sistemas fueron pequeños para 
la eliminación total de la materia orgánica total y el nitrógeno, con porcentajes de 
eliminación de carga entre 80% y 98% del peso total del flujo, de la misma forma 
se obtuvieron mejores resultados en los filtros pertenecientes al tren de 
tratamiento del humedal de flujo vertical. Y concluye que el tratamiento escogido 
es el más indicado para aguas contaminadas con carga orgánica. 
Se consideró la investigación desarrollada por Ordoñez y Palacios (2010) en 
su tesis “Filtros biológicos para la potabilización del agua, posibilidades de uso de 
FLA  con agua superficial de nuestra región” cuyo objetivo principal fue usar 
tratamientos para la potabilización del agua con métodos de filtración biológica y 
FLA, el mejoramiento de la calidad del agua difiere de un lugar a otro porque el 
proceso depende de diferentes factores experimentales, como la calidad de agua 
cruda, el tamaño de granos arena, la velocidad de filtración, temperatura y 
contenido de oxígeno en el agua, la utilización FLA en la desinfección del agua 
superficial para consumo es viable, puesto que se ha comprobado mediante los 
análisis realizados en la tesis, que el nivel de carga orgánica disminuyeron 
considerablemente para los puntos a tratar. Y concluye que realizando un 
tratamiento eficaz y las condiciones indicadas el agua a tratar esta dentro de las 
condiciones para ser usada como consumo humano. 
Así como también Osorio (2011) en el libro titulado “Tratamiento de aguas 
para la eliminación de microorganismos y agentes contaminantes” nos presenta la 
eficiencia que resulta utilizar los FLA para la remoción de carga orgánica sin 
necesidad de una  coagulación previa, ya que son de bajo costo, confiables y 
pueden remover algunos microorganismos hasta el 99,9%, los FLA han sido muy 
usados en Europa, en donde el ahorro debido a la eliminación de la coagulación 
se considera adecuado para compensar la inversión del capital necesario en 
filtros mayores, de esta forma se alarga el funcionamiento del filtro y se puede 
trabajar con caudales mayores para dicho tratamientos. 
Rivas y García (2016) en su tesis “Evaluación de la filtración lenta de arena 
para la potabilización del agua en el corregimiento de San José de Playòn”. 
Donde tuvo como objetivo principal evaluar el tratamiento de FLA para la 
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potabilización del agua usada para el consumo de los habitantes, realizado a 
escala piloto en la Universidad de Cartagena permitieron mejorar la calidad del 
agua proveniente del embalse de Arroyo Grande y de los pozos profundos, ya que 
removieron Coliformes fecales en un 100%, Demanda bioquímica de oxígeno en 
un 80% y turbidez hasta un 85.51%, en cuanto al color el filtro que operaba con 
agua del embalse removió hasta 70.25%, no obstante a pesar que mejoro la 
calidad del agua, se puede concluir por los parámetros estudiados que está aún 
no es apta para el consumo humano debido a que los parámetros de color y 
turbidez se encuentran por encima del límite establecido en la normativa de dicho 
país.  
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Marco teórico 
Perdida de carga durante la filtración 
Pérez (2005) sostiene:  
Cuando un caudal transita a lo largo de un lecho granular de profundidad, 
la fricción del flujo sobre los poros produce una pérdida de carga. Al 
comenzar la filtración, y como está limpio el filtro, la carga pérdida se debe 
únicamente al porosidad, forma y tamaño de los granos del lecho filtrante y 
la viscosidad y velocidad del agua. El agua no tuviera partículas en 
suspensión, esta pérdida de carga seria constante lo largo de la carrera, 
pero como conteniendo sólidos, éstos se depositan sobre los granos de 
manera que los canales a través de los cuales se agita el agua, por qué la 
velocidad aumenta el agua para mantener el mismo flujo, y así aumenta la 
caída de presión con el tiempo. Dos tipos de caída de presión se deben 
tener en cuenta: 
La pérdida de carga inicial: Presente cuando el lecho está completamente 
limpio. 




Carga orgánica en aguas 
Roldan (2003) sostiene: 
Por lo general, el agua no contaminada natural tiene bajas concentraciones 
de materia orgánica (menos de 2 mg / L) en solución. La contaminación de 
la basura doméstica o industrial puede agotar el oxígeno en el agua, en 
forma de material orgánico a descomponer necesario. DBO (demanda 
bioquímica de oxígeno) es una medida de la cantidad de materia orgánica 
que se encuentra en un cuerpo de agua. El exceso de materia orgánica 
genera un oxígeno empobrecido en agua; Bajo los términos, el agua tiene 
la apariencia de un olor característico, turbia de color grisáceo y un olor a 
huevos podridos (sulfuro de hidrógeno). En consecuencia, se espera una 
reducción en la amplia diversidad de macro invertebrados, siendo 
presentes por lo regular en grandes números, esos son adaptados para 
resistir tales condiciones. 
Así mismo, en el mecanismo de transporte se dan procesos principalmente 
hidráulicos, bajo condiciones de flujo laminar y considerando que el grano de 
arena se comporta como una obstrucción que interrumpe el flujo del agua. En la 
Figura 1 se muestran los diferentes mecanismos en los cuales ocurre la colisión 
entre las partículas y los granos de arena. 
Figura N. º 01. Mecanismos transporte en la FLA 
 
Fuente: Filtración lenta teoría y evaluación, 2000.  
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Finalmente el Flujo intersticial es una parte de la cama que filtra los granos de 
arena, las líneas de flujo tienen una configuración tortuosa, como se indica en la 
Figura 2. Cuanto menor los granos de arena, mayor probabilidad de colisión. La 
porosidad del medio es mayor, por lo tanto, número mayor de conductores, 
número mayoritario de separaciones. Además, más información a velocidad 
intersticial, mayor posibilidad de colisionar. 
Figura N. º 02. Flujo de líneas en el Interior del Lecho Filtrante 
 
Fuente: Canepa, Lidia, Perez, José, Manual I, II y III (2002) 
 
1.3.2. Marco conceptual 
Filtración lenta de arena:  
Es un proceso mediante el cual es posible mejorar la calidad del agua, éste reside 
en filtrar paulatinamente el agua no tratada a lo largo de una cama porosa de 
arena, el agua ingresa a la superficie del filtro y luego drena por el fondo. 
Básicamente, consta de un recipiente conteniendo una capa sobrepuesta del 
agua que a purificar, drenajes, lecho filtrante y un dispositivo de control y 
regulación. (Huisman & Wood, 2010) 
Capa de arena  
Es el medio para que la comunidad de microorganismos se desarrolle sobre él, 
además es en esta capa donde se desarrolla la mayor parte del proceso físico de 
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la filtración. Este medio debe estar integrado por granos firmes y duraderos, libres 
de materia orgánica y arcilla, ha sido demostrado experimentalmente que tanto el 
material más fino trabajan satisfactoriamente en la práctica. (National 
Environmental Service Center, 2015). 
Grava de soporte 
 Se le define como una mezcla de diferentes tamaños de arena, cuyas funciones 
son, soportar el lecho de arena y proporcionar salida del agua más fácilmente 
desde la base del lecho. Las gravas que conforman esta capa deben ser duras, 
preferiblemente redondas, y despejada de arena, arcilla, suciedad y de materia 
orgánica. (National Environmental Service Center, 2015). 
Sistema de drenaje  
Tiene como función asegurar que el área de filtración recolecte uniformemente el 
agua. Las capas de grava deben cubrir en su totalidad este sistema de drenaje. 
(National Environmental Service Center, 2015). 
Fuerzas de Van der Waals:  
Las partículas del medio filtrante y las partículas suspendidas se forman unas 
fuerzas siempre atraídas debido al movimiento de los electrones en sus órbitas, 
que hace que se junten entre sí. (National Environmental Service Center, 2015). 
Fuerzas Electrostáticas:  
Si los granos del medio filtrante tienen carga contraria a los sólidos suspendidos, 
se genera entre ellos una fuerza de atracción. (National Environmental Service 
Center, 2015). 
Puente Químico:  
Cadenas de polímeros, que se forman en la coagulación floculación, dejan libres 
sus segmentos extendidos, los cuales se adhieren a los granos. (National 





Consiste en la colisión de una partícula con un grano de área cuando la primera 
es conducida mediante una línea de flujo muy cerca al grano de tal manera que la 
superficie roce con éste. Cuando la partícula es más grande, será más viable que 
ocurra la intercepción. (National Environmental Service Center, 2015). 
Sedimentación  
Ocurre gracias a la gravedad que ejerce sobre las partículas cuya masa es 
suficiente para superar la densidad del agua en el que se encuentran. (National 
Environmental Service Center, 2015). 
Difusión 
Se da cuando una partícula es conducida por una línea de flujo y repentinamente 
la trayectoria cambia moviéndose de una línea de flujo a otra, logrando 
eventualmente colisionar con un grano de arena. (National Environmental Service 
Center, 2015). 
1.3.3. Marco legal 
Constitución Política del Perú 
En el Capítulo II de la Constitución Política del Perú, el artículo 66º de los 
Recursos Naturales estipula que el Estado promoverá la conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales a través de políticas, estándares, 
herramientas y desarrollo. Artículo 67º La Política Nacional del Medio Ambiente 
establece que el Estado determina que la política ambiental nacional promueve el 
uso sostenible de los recursos naturales. 
La Ley General del Ambiente 28611  
Es el marco legal y normativo estándar legal para la gestión ambiental en Perú. 
Establece los principios y normas básicos para el ejercicio efectivo del derecho a 
un medio ambiente sano, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la 
vida y el deber de contribuir a la gestión eficaz del medio ambiente y la protección 
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del medio ambiente y sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de la población y el desarrollo sostenible. 
Artículo 31.- Del Estándar de Calidad Ambiental  
31.1 El Estándar de Calidad Ambiental - ECA establece el nivel de 
concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 
químicos y biológicos presentes en el aire, el agua o el suelo como 
receptores. No representa un riesgo significativo para la salud humana o el 
medio ambiente. Dependiendo del parámetro particular que se relaciona 
con la concentración o resistencia, puede expresarse como máximo, 
mínimo o rangos. 
31.2 El ECA es necesario en el diseño de leyes y políticas públicas. Es una 
referencia obligatoria en el diseño e implementación de todas las 
herramientas de gestión ambiental. 
Ley de Recursos Hídricos  29338 
Aprobado por el congreso de la república y publicada el 31 de Marzo del 2009, 
hace mención a los siguientes artículos: 
Artículo 79.- Vertimiento de agua residual 
La autoridad nacional autoriza la eliminación de aguas residuales tratadas 
en un entorno natural de aguas interiores o marinas, la opinión favorable de 
las autoridades medioambientales y sanitarias sobre el cumplimiento de las 
normas de calidad medioambiental para el agua (ECA-agua) y los límites 
máximos permisibles (LMP) . Queda prohibida la descarga directa o 
indirecta de aguas residuales sin dicha autorización. 
Cuando la eliminación de aguas residuales tratadas pueda afectar a la 
calidad del organismo receptor, la vida acuática a asociarse con estos 
bienes, de acuerdo con las normas y la calidad. El atrevimiento de la 
calidad del agua, que puede incluir tecnologías y quizás permisos 
superiores para suspender se había concedido este efecto. Si la salud se 
ve afectado o el estilo de vida de la población local, la Autoridad Nacional 
para suspender inmediatamente las autorizaciones concedidas 
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Artículo 82.- Reutilización de agua residual 
Autoridad Nacional, por el Consejo autoriza la reutilización de aguas 
residuales tratadas, de acuerdo con el objetivo para el que se pretende, en 
coordinación con la autoridad competente del sector y, en su caso, con la 
autoridad ambiental nacional. 
Decreto Supremo 015 – 2015 MINAM Modifican los Estándares Nacionales 
de Calidad Ambiental para Agua y estableen disposiciones complementarias 
para su aplicación 
Categoría 3: Riego de Vegetales y Bebida de Animales  
Subcategoría D1: Vegetales de Tallo Bajo y Alto 
En el caso de las plantas de agua, que se utilizan a menudo para las 
plantas de riego, y no son herbáceas y la longitud del tallo (tallo bajo), 
como el ajo, lechuga, fresa, repollo, repollo, apio, Frutas, entre otros.  
1.4. Formulación del Problema 
Problema General 
¿Cuál es la eficiencia del tratamiento de filtro lento de arena para la 
remoción de carga orgánica en efluentes del mercado de flores “El 
Paraíso”, Barranco, 2017? 
Problemas Específicos 
¿En qué medida el diseño del filtro lento de arena afecta la remoción de 
carga orgánica en efluentes del mercado de flores "El Paraíso", Barranco, 
2017? 
¿En qué medida la capacidad del filtro lento de arena afecta la remoción de 






1.5. Justificación del estudio 
El resultado de la presente tesis de investigación busca resolver problemas en la 
contaminación de aguas residuales con alta carga orgánica como es el caso de 
los efluentes generados por el mercado de flores “El Paraíso”, considerando que 
dicho mercado tiene como principal propósito el cuidado del recurso hídrico se 
plantea estos tratamientos que serán de gran importancia tanto para el cuidado de 
las flores como para el del agua. 
La tesis brindará datos con relación a la eficiencia en la remoción de la carga 
orgánica considerando como parámetro fundamental la DBO5 en los efluentes 
generados, aplicando tratamientos que serán considerados al momento del 
diseño de una planta piloto de tratamiento de aguas residuales. Para dicho 
efluente se pretende utilizar el tratamiento filtro lento de arena para lograr 
determinar la eficiencia de los métodos para la remoción de la carga orgánica. 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis general 
El tratamiento de filtro lento de arena si es eficiente para la remoción de 
carga orgánica en efluentes del mercado de flores “El Paraíso”, Barranco, 
2017. 
Hipótesis especificas 
El diseño del filtro lento de arena si afecta en la remoción de carga 
orgánica en efluentes del mercado de flores "El Paraíso", Barranco, 2017. 
La capacidad del filtro lento de arena afecta la remoción de carga orgánica 
en un 50% en efluentes del mercado de flores “El Paraíso”, Barranco, 2017. 
1.7. Objetivos 
Objetivo General 
Evaluar la eficiencia del tratamiento de filtro lento de arena para la 
remoción de carga orgánica en efluentes del mercado de flores “El 




Determinar si el diseño del filtro lento de arena afecta la remoción de carga 
orgánica en efluentes del mercado de flores "El Paraíso", Barranco, 2017. 
Determinar si la capacidad del filtro lento de arena afecta la remoción de 























2.1 Diseño de investigación 
El diseño experimental se describe a actuar y luego observar las consecuencias 
de esto, la esencia de esta concepción es que esta experiencia implica la 
manipulación intencional de una acción para analizar los posibles efectos. La 
definición particular que va en un sentido científico se refiere a un estudio de 
investigación en el que una o más variables independientes (causas 
presuntamente) manipuladas deliberadamente para analizar el impacto de esta 
manipulación en una o más variables dependientes (efectos presumidos) en una 
situación de Control de la investigador. (Babbie, 2009, p. 156.) 
Por lo tanto la presente investigación es considerada experimental debido a que 
busca demostrar que el tratamiento filtro lento de arena es manipulado por sus 
indicadores para demostrar la eficiencia en la remoción de carga orgánica. 
2.2 Operacionalización de variables 
Variable independiente corresponde a: 
Eficiencia del tratamiento filtro lento de arena. 
Variable dependiente corresponde a: 
Remoción de carga orgánica. 
 
2.3 Población y muestra  
Población 
La población es todo el volumen de aguas con alta carga orgánica 
procedentes de los efluentes del Mercado de flores “El Paraíso”, Barranco, 




La muestra total a analizar en esta investigación es de 60 litros de agua 
contaminada con alta carga orgánica procedentes del mercado de flores “El 
Paraíso”. Considerando para cada tratamiento 20 litros, de los cuales 1 litro 
servirá para analizar la concentración inicial de carga orgánica y 19 litros 
para el tratamiento filtro lento de arena. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1 Descripción del procedimiento 
Etapa 1: Recolección de la muestra del efluente industrial procedente de 
mercado de flores “El Paraíso”. 
El monitoreo de calidad de agua está destinado a determinar los parámetros 
fundamentales, como la demanda bioquímica de oxígeno, sólidos suspendidos 
totales, conductividad eléctrica, potencial de hidrogeno, color y olor del efluente 
procedente del mercado de flores “El paraíso” durante el desarrollo de la 
investigación. 
Se seleccionó para la estación de la toma de muestra tres puestos que estaban a 
punto de disponer sus aguas almacenadas, provenientes de las actividades 
propias de sus labores. Cada puesto de trabajo almacena alrededor de 15 baldes 
de un (1) litro de agua en donde depositan sus flores para su conservación, 
tomando en cuenta que los puestos de trabajo descargan sus efluentes al 
comenzar sus actividades diarias. 
Las muestras fueron de tipo compuesta por lo cual se preparó con muestras 
tomadas en diferentes puestos del mercado durante el día que proceden a 
descargar sus efluentes. Se utilizaron baldes de 20 litros  de polietileno por ser 
irrompibles. Se procedió a tomar la muestra de forma manual ya que se cuenta 
con la accesibilidad para la estación de muestreo y se usó guantes para evitar 
una alteración o contaminación de las muestras. 
Se procedió al rotulado de muestra para la identificación, la cual será mediante 
una etiqueta que contendrá la siguiente información: Nombre de quien toma la 
muestra, ubicación del punto de toma de toma de muestra, fecha y hora de 
recolección, nombre de la fuente de agua y parámetro a analizar. 
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Para el transporte de los envases hacía su análisis de concentración inicial de 
Demanda bioquímica de oxígeno y para su tratamiento en el filtro lento de arena 
se procedió a llevarlo en un cooler térmico con gel pack (hielo) en posición vertical 
para su mejor conservación. 
Etapa 2: Preparación del material para el filtro. 
Esta etapa consiste en colocar el material granular sobre los diferentes tamices (3 
tipos), y zarandearlo de modo que permita la separación de éste en tamaños 
diferentes. 
Es indispensables que los materiales granulares (arena fina y arena gruesa) estén 
secos. Al contener humedad la arena fina, fue secada al sol y luego almacenados 
en bolsas Ziploc. 
El procedimiento para la separación del material granular es: 
1. Se pasó del material granular por el tamiz de las mallas 250 (arena fina) y 
23600 μm (arena gruesa), luego por el de las mallas de 180 (arena fina) y 1700 
μm (arena gruesa), y por último por el de 125 (arena fina) y 500 μm (arena 
gruesa). Figura 3 
Figura N. º 03. Tamizaje del material granular 
 
Fuente: Elaboración propia 
2. Se desechó el material que no paso por el tamiz de las mallas utilizadas. 
3. Se guardó el material que paso por los tamices en bolsas ziploc, separadas en 
arena fina y gruesa. 
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Figura N.º 04. Separación del material granular por tamaño 
 
Fuente: Elaboración propia 
Etapa 3: Adecuación del recipiente para el filtro. 
Para la adecuación del recipiente para el filtro, se siguió el procedimiento descrito 
a continuación: 
Salida del agua tratada: Se perforó el recipiente en la parte de abajo, a 5 
centímetros del fondo. (Figura 5) 
Figura N. º 05. Perforación del recipiente del filtro 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tubería de agua filtrada: Se ensamblo la tubería de agua filtrada con material en 
PVC, para ello se utilizó para cada tratamiento (3 tratamientos) 5 tubos de 5 
centímetros y 1 de 10 centímetros, 4 conexiones (TEE) y 5 tapas, el recipiente 
tiene aproximadamente 40 centímetros de diámetro en su base. 
Se desarrolló la siguiente actividad: 
Primero, se elaboró una estructura en forma de espina de pescado como lo 
muestra las figuras 6 y 7. Se realizó perforaciones de 5 milímetros de diámetro 
cada 2 centímetros en los 6 tubos y 4 conexiones, los tapones fueron para cada 
orificio de salida de los tubos TEE, y luego se ensamblo la tubería utilizando las 
conexiones. 
Figura N. º 06. Tubería con forma “espina de pescado” 
 














Figura Nº 07. Detalle de primera sección de tubería 
 
Fuente: Elaboración propia 
Segundo, se elaboró una estructura recta como se evidencia en la figura 8. Para 
ello se utilizó un tubo largo de 15 centímetros y 2 uniones universales que 
sirvieron de soporte entre cada lado del recipiente para que no haya perdida en el 
efluente que se distribuye a través del tratamiento. 
Figura N.º 08. Detalle de tubería en forma “Recta” 
 
Fuente: Elaboración propia 
Instalación de la tubería al recipiente: Se pondrá la conexión “recta” a través del 
orificio de salida, luego se colocará la tubería “espina de pescado” en el fondo del 
tanque cuidando que los orificios queden hacia abajo; se unieron estas dos 
conexiones con las uniones universales. En la parte del tubo que sale del taque 
se instaló la llave de salida de ½ pulgada. 
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Se empleó el teflón necesario para avalar que las conexiones queden bien 
selladas y evitar la filtración del efluente. 
Se verifico que las tuberías y el interior del filtro estén sin obstrucciones 
(escombros y residuos), y limpios de polvo. 
Etapa 4: Colocación del material del filtro. 
La colocación del material filtrante variara por cada tratamiento, se detalla a 
continuación: 
Primera capa – grava: Se colocó una regla dentro del filtro de tal manera que 
toque el fondo del recipiente, se agregó la grava al recipiente y se distribuyó 
uniformemente en el fondo. Cuando la grava llegue a los 10 centímetros, se habrá 
agregado la cantidad necesaria de gravilla, la capa debe ser colocada en el fondo 
del recipiente envolviendo el tubo de drenaje, se sacó la regla y se nivelo el 
material. 
Cabe mencionar que para los 3 tratamientos la cantidad de grava fue la misma.  
Figura N. º 09. Colocación de primera capa del material del filtro 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Segunda capa – Arena gruesa: Se agregará la arena gruesa de forma lenta y 
homogénea alrededor del recipiente, esta arena estará almacenada en bolsas 
ziploc segregadas según su granulometría. Las proporciones según el tratamiento 
son las siguientes: 
Tratamiento 1: 20 centímetros. 
Tratamiento 2: 15 centímetros. 
Tratamiento 3: 5 centímetros.  
Tercera capa -  Arena fina: Se agregará la arena fina desde bolsas ziploc 
previamente segregadas por su granulometría, de forma lenta y homogénea. Las 
proporciones según el tratamiento son las siguientes: 
Tratamiento 1: 5 centímetros. 
Tratamiento 2: 10 centímetros 
Tratamiento 3: 20 centímetros. 
 
Etapa 5: Ejecución del tratamiento FLA. 
El efluente recolectado en depósitos que almacenaron 20 litros es depositado por 
la parte alta del tratamiento, en 4 intervalos que varían según su mecanismo de 
transporte de cada filtro, teniendo en cuenta que el efluente no rebalse del 
recipiente de los tratamientos. 
El efluente discurrirá a través de los tratamientos de la siguiente manera: 
Tratamiento 1: En este tratamiento se utilizó 20 litros de efluente procedente del 
mercado de flores “El Paraíso”, de los cuales 1 litro fue utilizado para determinar 
la concentración inicial de carga orgánica, parámetros fisicoquímicos y 
organolépticos, 19 litros pasaron por el tratamiento donde al salir se tomó en 
cuenta un post tratamiento con 3 réplicas respectivamente. Las características del 




Figura N. º 10. Característica del tratamiento número 1. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tratamiento 2: Para este tratamiento se tomaron 20 litros de muestra 
procedentes del mercado de flores “El Paraíso”, de los cuales 1 litro fue utilizado 
para determinar la concentración inicial de carga orgánica, parámetros 
fisicoquímicos y organolépticos, posteriormente los litros restantes (19) pasaron a 
través del FLA obteniéndose un agua tratada a la cual se le denomino Post 
tratamiento, como también 3 réplicas respectivamente. Las características del 








Figura N.º 11. Característica del tratamiento número 2. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tratamiento 3: Al igual que los tratamientos anteriores se tomó en cuenta como 
muestra 20 litros de efluente procedente del mercado de flores “El Paraíso”, de los 
cuales 1 litro fue utilizado para determinar la carga orgánica, parámetros 
fisicoquímicos y organolépticos, consecutivamente los 19 litros restantes pasaron 
a través del tratamiento generándose un agua tratada a la cual se le denomino 
Post tratamiento, como también 3 réplicas respectivamente. Las características 









Figura N. º 12. Característica del tratamiento número 3. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Etapa 6: Análisis de parámetros fisicoquímicos y organolépticos. 
Análisis de DBO5 
La determinación de DBO5 pre y post tratamiento se llevó a cabo mediante la 
metodología estandarizada: APHA AWWA WEF Part 5210 B, 22nd Edition 2012 
Biochemical Oxygen Demand (BOD). 5-Day BOD. Con el fin de demostrar la 
eficiencia del tratamiento relacionada con la remoción de carga orgánica. 
Análisis de SST 
Se determinó SST pre y post tratamiento mediante la metodología: AMERICAN 
PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. 18th Edition. De esta manera se podrá evidenciar la 






Análisis de color  
Se usó como referencia la metodologia: APHA-AWWA-WEF (2005) Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21th Edition. Analizados 
en el laboratorio de calidad de la Universidad Cesar Vallejo 
Análisis de olor 
Se usó como referencia la metodologia: APHA-AWWA-WEF (2005) Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21th Edition. Teniendo en 

























                               
 
   
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 
“Eficiencia del tratamiento filtro lento de arena en la 
remoción de carga orgánica en efluentes del 
mercado de Flores, Barranco, 2017” 
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2.4.2 Técnica de recolección de datos 
La técnica en la presente investigación fue la observación experimental.  
2.4.3 Instrumento de recolección de datos 
Fichas de Recolección de datos. 
Libreta de nota de campo 
2.4.4 Validez y confiabilidad del instrumento 
Validación del instrumento 
Para la validación del instrumento, las fichas de recolección de datos fueron 
sometidas al juicio de 5 expertos en la materia y validadas con un promedio de 
validación de 80% que se detalla a continuación: 






0 – 20% 
Regular 
21 – 40% 
Bueno 
41 – 60% 
Muy bueno 
61 – 80% 
Excelente 
81 – 100% 
Mg. Wilber Quijano Pacheco       80%   
Dr. Lorgio Valdiviezo 
Gonzales 
        90% 
Mg. Erasmo Zurita Suarez       
 
90%  
Ing. Antonio Delgado 
Arenas 
      
 
90%  
Metodólogo Percy Carbajal 
Quispe 
      80%   
PROMEDIO DE VALIDACION JUICIO DE EXERTOS TOTAL 86% 
Fuente: Elaboración propia. 
Confiabilidad del Instrumento 
Para comprobar que el instrumento utilizado en la investigación es confiable, se 
realizó la prueba de Alfa de Cronbach que promedio la homogeneidad de los 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,798 11 
Fuente: Elaboración propia. 
Como se puede observar, el resultado tiene un valor alfa de 0,798, lo que indica 
que este instrumento tiene un buen grado de confiabilidad, validando su uso para 
la recolección de datos. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
2.5.1 Recojo de Datos 
La técnica de recolección de datos de la presente investigación se dividió en 
diferentes etapas para la ejecución de los tratamientos, en la etapa de monitoreo 
se realizaron actividades con los materiales adecuados para que los resultados 
sean objetivos, así mismo se realizó el mismo procedimiento con el tratamiento de 
las muestras en el laboratorio. 
Cada semana se procedió a recoger en promedio 4 litros de cada puesto; Se 
reunía en total aproximadamente 50 litros. Se procedía a la homogenización y de 
ella se recogía en promedio 20 litros los cuales era traslados al laboratorio para 
los análisis correspondientes. 
Obtenidos los resultados del caso, estos fueron registrados en las fichas 
preparadas para tal fin. 
2.5.2 Proceso de análisis de datos 
Para el análisis de datos en la presente investigación se utilizará la Estadística 
descriptiva donde los datos se presentarán en gráficos y tablas, usando el 
software estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 
PRUEBA ANOVA DE UN FACTOR Y LA PRUEBA DE TUKEY 






Resultados de los tratamientos 
Tabla N. º 02. Resultado de concentración de DBO removido mg/L 
Tratamientos DBO (i) DBO (f) 
REMOCIÓN 
DE DBO 
E% = (S0 - S) / S0 x 100% 
PT - 1 403,8 179,4 224,4 55,57% 
PT - 2 403,6 54,2 349,4 86,57% 
PT - 3 402,4 11,5 390,9 97,14% 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla Nº 1 se identificó el porcentaje de Demanda Bioquímica de Oxigeno 
removido en cada tratamiento realizado a diferentes características. Se puede 
observar que todos los tratamientos han logrado remover una cantidad 
significativa de concentración de DBO inicial en el efluente. 
El porcentaje de remoción se halló por medio de la fórmula propuesta por (Parra 
Rodrihuez 2010). 
E% = (S0 - S) / S0 x 100% 
Donde: 
E: Eficiencia de remoción del sistema %. 
S: Carga contaminante de salida. 








Gráfico N. º 01. Concentración de DBO removido mg/l. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla N.° 03. Representación de la concentración de DBO removido en las 3 
réplicas realizadas para cada tratamiento. 
REPLICAS DBO (i) DBO (f) REMOCIÓN DE DBO 
RT1 - 1 403,8 179,5 224,3 
RT1 - 2 403,8 180,2 223,6 
RT1 - 3 403,8 179,8 224,0 
RT2 - 1 403,6 55,5 348,1 
RT2 - 2 403,6 58,2 345,4 
RT2 - 3 403,6 58,6 345,0 
RT2 - 1 402,4 12,8 389,6 
RT2 - 2 402,4 11,6 390,8 
RT2 - 3 402,4 11,2 391,2 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N° 2 se presentan las réplicas realizadas por cada tratamiento y las 










































Gráfico N. º 02. Representación de la relación entre las réplicas experimentales 
en la concentración de DBO removido.  
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla N.° 04. Resultados de los parámetros fisicoquímicos del agua durante el 
pre y post tratamiento. 
TRATAMIENTOS 
Pre - Tratamiento Parámetros 
Fisicoquímicos  
Post - Tratamiento Parámetros 
Fisicoquímicos  
pH  Conductividad SST pH  Conductividad SST 
Tratamiento 1 7,01 5047 154 7,20 1380 10 
Tratamiento 2 7,23 5087 150 7,23 1670 8 
Tratamiento 3 6,83 5093 150 7,25 1830 7 




224.3 223.6 224 
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Tabla N.º 05. Resultados de los parámetros organolépticos del agua durante el 
pre y post tratamiento. 
TRATAMIENTOS 
Pre - Tratamiento Parámetros 
Organolépticos 
Post - Tratamiento Parámetros 
Organolépticos 
Olor Color Olor Color 
Tratamiento 1 4 550 2 301 
Tratamiento 2 4 550 2 215 
Tratamiento 3 4 550 2 91 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla N.º 06. Tratamiento para la remoción de DBO mediante la aplicación del 
Filtro lento de Arena. 
TRATAMIENTOS TIPO DE CAPA 
GRANULOMETRÍA 
(μm)  
TAMAÑO DE CAPA 
(cm) 
Tratamiento 1 
Arena fina 250 5 
Arena Gruesa 23600 20 
Tratamiento 2 
Arena fina 180 10 
Arena Gruesa 1700 15 
Tratamiento 3 
Arena fina 125 20 
Arena Gruesa 500 5 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N° 5 se observa los tipos de capas utilizados para cada tratamiento, 
también se puede observar la granulometría (μm) de la capa y de la misma 
manera el tamaño que va relacionado con dicho material.  Se determina que a 
mayor tamaño de la capa de arena fina y menor tamaño granulométrico aplicado 





Tabla N.º 07. Resultado de la duración del tiempo en relación con la eficiencia en 












PT - 1 403,8 179,4 46 224,4 55,57% 
PT - 2 403,6 54,2 58 349,4 86,57% 
PT - 3 402,4 11,5 72 390,9 97,14% 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N° 6 se determinó el tiempo en que el efluente discurre por todo el 
lecho filtrante de cada tratamiento, para lo cual se pudo fijar que el tratamiento 
que tiene el mayor tamaño de capa de arena fina y menor granulometría fue el 
que mayor duración tuvo. 
Efectos del tamaño de capa y granulometría en la eficiencia del FLA 














































Gráfico N.° 03. Efecto de la granulometría del tratamiento FLA para la remoción 
de carga orgánica. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Para cada tipo de tratamiento se añadió diferentes granulometrías, determinados 
por el tamaño del tamiz. En el tratamiento 1 se añadieron los gránulos más 
grandes, seguidos del tratamiento 2 que fueron los gránulos intermedios y por 
último el tratamiento 3 que se le añadió los gránulos más pequeños. Para lo cual 
se obtuvo que los gránulos más pequeños de 125 y 500 μm tenían la mayor 
capacidad de adherencia de carga orgánica que los gránulos cuya porosidad era 
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Gráfico N.° 04. Efecto del tamaño de la capa del FLA para la remoción de carga 
orgánica 
 
Fuente: Elaboración propia 
El tamaño de la capa correspondiente a 20 cm arena fina y 5 cm arena gruesa 
que se aplicó al tratamiento 3 resulto la más óptima para la remoción de carga 
orgánica  ya que logro remover a un 95.03%. 
Comportamiento del pH y Conductividad eléctrica 
El pH no obtuvo una variación significativa respecto a la remoción de carga 
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Gráfico N.° 05. Comportamiento del pH pre y post tratamiento. 
 
Fuente: Elaboración propia 
La conductividad eléctrica obtuvo una gran variación en lo que respecta de pre y 
post tratamiento, por lo que se puede decir que el tratamiento FLA afecta en la 
conductividad eléctrica del efluente. 
Gráfico N.° 06. Comportamiento de la conductividad eléctrica pre y post 
tratamiento 
 
Fuente: Elaboración Propia. 











Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 
Pre - Color Post - Color 











Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 
Pre - Conductividad Post - Conductividad 
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Comportamiento de SST pre y post tratamiento 
El parámetro fisicoquímico de sólidos suspendidos totales presento una gran 
variación en post tratamiento con respecto al pre tratamiento, por lo que se puede 
decir que el tratamiento FLA afecta en los sólidos suspendidos totales en el 
efluente. 
Gráfico N.° 07. Comportamiento de SST pre y post tratamiento 
 
Fuente: Elaboración propia 
Comportamiento del color pre y post tratamiento 
El parámetro organoléptico de color presento una variación en el post tratamiento 
con respecto del pre tratamiento, por lo que se puede mencionar que el 

















Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 
Pre - SST Post - SST 
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Gráfico N.° 08. Comportamiento del color pre y post tratamiento 
 
Fuente: Elaboración propia 
Resultado final de análisis 
Gráfico N° 09. Comparación de la concentración final de DBO con los Estándares 
de Calidad Ambiental (ECAs) DECRETO SUPREMO N° 015-2015-MINAM (Anexo 
Nº 09) 
 
Fuente: Elaboración propia 











Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 







DBO (f) 179.4 54.2 11.5 
ECAs 
CATEGORÍA 3 
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Gráfico N.° 10. Comparación de pH final de la muestra con los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECAs) DECRETO SUPREMO N° 015-2015-MINAM (Anexo Nº 
09) 
 
Fuente: Elaboración propia 
En los gráficos N° 9 y N° 10 se identifica que el valor de DBO final para el 
tratamiento 3 aplicado está por debajo del ECA, en lo que respecta al pH se 
determinó que los valores finales después de los 3 tratamientos están por debajo 
del ECA. Entendiéndose así que se puede dar un nuevo uso al agua tratada, ya 
que se encuentra dentro de la categoría 3, riego de vegetales de tallo alto, como 




TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 
pH (f) 7.20 7.23 7.25 
ECAs 
CATEGORÍA 3 
6.5 6.5 6.5 
ECAs 
CATEGORÍA 3 











pH Muestra final 
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Gráfico N.º 11. Comparación de la concentración final de DBO con los valores 
Máximos Admisibles de las descargas de agua no domésticas en el sistema de 
alcantarillado sanitario DECRETO SUPREMO N° 021-2009-VIVIENDA (Anexo Nº 
10) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N° 12. Comparación de SST final de la muestra con los Valores Máximos 
Admisibles de las descargas de aguas residuales no domesticas en el sistema de 
alcantarillado sanitario DECRETO SUPREMO N° 021-2009-VIVIENDA (Anexo N° 
10) 
 
Fuente: Elaboración propia 
TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 
DBO (f) 179.4 54.2 11.5 
      VMP 
ANEXO Nº 1 













Concentración de DBO - Muestra final 
TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 
SST (f) 10 8 7 
VMP 
ANEXO Nº 1 













SST - Muestra final 
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Gráfico N.° 13. Comparación del pH final de la muestra con los Valores Máximos 
Admisibles de las descargas de aguas residuales no domesticas en el sistema de 
alcantarillado sanitario DECRETO SUPREMO N° 021-2009-VIVIENDA (Anexo N°) 
 
Fuente: Elaboración propia 
En los gráficos N° 11, N° 12 y N° 13 se identifica que los valores de concentración 
de DBO final, SST y pH después de los 3 tratamientos aplicados están por debajo 
de los VMA, entendiéndose que el efluente puede ser descargado al alcantarillado 
sin causar daño alguno y no tienen ninguna influencia negativa en el proceso de 





TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 
pH (f) 7.20 7.23 7.25 
VMP Ph 6 6 6 
















Prueba de Normalidad 
Para probar la eficiencia del tratamiento usado para la remoción de carga 
orgánica en aguas procedentes del mercado de flores “El Paraíso”. 
Luego se determinará el estadístico de prueba, mediante la prueba de 
normalidad, se aplicará la estadística inferencial que puede ser paramétrica o no 
paramétrica. Este se elegirá mediante la prueba de la normalidad para conocer si 
las variables tienen una distribución no normal o normal. La ejecución de la 
Prueba de Normalidad, tuvo como objetivo determinar si las variables presentan 
una distribución normal, para establecer con ello si se utilizará un método 
paramétrico en el caso que sigan una distribución normal o un método no 
paramétrico si tienen una distribución distinta a la normal. Según el tamaño de la 
muestra o datos con los que son 12 en total, por lo tanto se utilizó la prueba de 
normalidad de Shapiro – Wilk, debido a que esta prueba es utilizada cuando se 
tiene una cantidad de datos menor a 50, a continuación se detalla los resultados 
de la prueba de normalidad. 
Hipótesis de Normalidad  
Hipótesis Nula H0: Los datos corresponden a una distribución normal. 
Hipótesis Alterna H1: Los datos no corresponden a una distribución normal.  
Tabla N.º 09. Concentraciones iniciales Pre Tratamiento 










Gráfico N.º 14. Gráfico Q – Q Plot sobre el Pre – Tratamiento 
 
Fuente: Elaboración propia. 






Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Pre - Tratamiento 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 












Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre - Tratamiento 
,337 3 . ,855 3 ,253 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede observar e interpretar con claridad que el gráfico Q – Q Plot que los 3 
datos correspondientes a las concentraciones iniciales de DBO de los Pre 
Tratamientos se aproxima a la recta teórica de distribución normal ya que el valor 
es mayor al nivel de significación (Sig. = 0,05) demostramos que los datos 
provienen de una distribución normal.  
Tabla N.º 10. Concentraciones finales Post - Tratamiento 















Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N.º 15. Gráfico Q – Q Plot sobre el Post – Tratamiento. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 






Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Post - Tratamiento 12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 
 







Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Post - Tratamiento ,304 12 ,003 ,809 12 ,012 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede observar e interpretar con claridad que el gráfico Q – Q Plot, se observa 
que los 12 datos correspondientes a las concentraciones de los Post –
Tratamientos se aproximan a la recta teórica de distribución normal ya que el 
valor es mayor al nivel de significación (Sig. = 0,05) se demuestra que los datos 
provienen de una distribución normal.   
Eficiencia del FLA en la remoción de Carga Orgánica 
Hipótesis 
La hipótesis a plantear es la siguiente: 
Hipótesis Nula (H0): El tratamiento FLA no es eficiente para la remoción de carga 
orgánica en efluentes del mercado de flores “El Paraíso”. 
Hipótesis Alterna (H1): El tratamiento FLA es eficiente para la remoción de carga 
orgánica en efluentes del mercado de flores “El Paraíso” 
Nivel de significancia 
El nivel de significancia con el cual se realizará la prueba es el siguiente: 
Sig. = 0,05 
De acuerdo al objetivo del problema, se busca comprobar la eficiencia en la 
remoción de carga orgánica en aguas procedentes del mercado de flores “El 
Paraíso”, es decir verificar la Hipótesis alterativa H1. En este sentido el nivel de 
significancia representa la probabilidad de cometer un error si la conclusión de la 
prueba de hipótesis es aceptar la alternativa H1. Se busca concluir que el 
tratamiento FLA aplicado para la remoción de carga orgánica en aguas de 
mercado de flores es efectivo. 
Prueba ANOVA de un factor 
Una vez establecida el análisis con la prueba de normalidad, se procedió a la 
determinación de la hipótesis con el análisis ANOVA para así poder determinar 
las varianzas, para ello se estableció la significancia estadística de cada efecto 
comparando su cuadro medio contra un estimado de error experimental, para 
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finalmente para obtener los valores de los parámetros significativos en el proceso 
remoción de carga orgánica mediante el tratamiento FLA. 
 
ANOVA 







cuadrática F Sig. 
Entre grupos 3708,885 2 1854,442 17611,039 ,000 
Dentro de grupos ,948 9 ,105   
Total 3709,833 11    










Subconjunto para alfa = 0.05 
1 2 3 
PT1 4 55,4900   
PT2 4  85,9700  
PT3 4   97,0750 
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 4,000. 
Fuente: Elaboración propia. 
La prueba ANOVA permite comprobar o rechazar la hipótesis de la investigación, 
lo cual cuando su nivel de significancia es menor a (Sig. = 0,05), se procede a 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, la información muestral 
proporciona evidencia estadística para mencionar que el tratamiento FLA aplicado 
logra disminuir significativamente el contenido de carga orgánica en agua 






Con respecto al cumplimiento de los objetivos de la investigación, para probar la 
hipótesis general, se observa que los tres tratamientos tienen un porcentaje de 
remoción de 55,57%, 85,57% y 97,14%,  lo cual puede ser explicado por la tabla 
Nº 2  habiendo logrado remover considerablemente los niveles de carga orgánica 
expresado en DBO. 
El diseño del FLA según los tratamientos aplicados si afecta en la remoción de 
carga orgánica en efluentes del mercado de flores “El Paraíso”, ya que para los 
tratamientos aplicados se evidencia un gran porcentaje de remoción. (Tabla Nº 8) 
La capacidad del FLA afecta más del 50% de remoción de carga orgánica de 
efluentes procedentes del mercado de flores “El Paraíso”, dado que en los 
tratamientos aplicados su porcentaje de remoción supero lo establecido. (Tabla Nº 
7) 
Considerando la investigación de Barrientos (2012), los resultados demostraron 
que el FLA tiene una alta eficiencia para remover DBO, ya que tiene mecanismos 
que le permiten adherir un porcentaje de 90,91% sumado a un tiempo de 65 
minutos, teniendo como materiales filtrantes una capa de arena gruesa (menor) 
inversamente proporcional a la capa de arena fina (mayor), en el presente estudio 
se revela que la capa de arena fina con mayor tamaño logra el mismo porcentaje 
de eficiencia con un tiempo de duración mayor de 72 minutos. 
Por su parte, Ordoñez y Palacios (2010) en su tesis utiliza el tratamiento FLA a 
escala piloto con diferentes ensayos y a distintas condiciones, mencionando que 
obtuvo el mejor porcentaje de remoción bajo las siguientes características: Arena 
fina con granulometría mayor a 125 y para arena gruesa con una granulometría 
menor a 500 con un tiempo de trasporte a lo largo del tratamiento de 120 minutos, 
sin embargo, los resultados alcanzados en la presente investigación revelan que 
el mejor porcentaje  de remoción corresponden al tratamiento Nº 3 que se realizó 
en un tiempo de 72 minutos aplicando para la segunda capa (arena gruesa) la 
porosidad correspondiente a 125 μm y para la tercera capa (arena fina) la 




Como también, Rivas y García (2016) en su investigación propone la utilización 
del FLA como tratamiento primario ya que a condiciones de igual proporción de 
las capas filtrantes y una base determinada por grava se obtiene una remoción de 
carga orgánica de 60% y 75% de SST, por lo contrario, en la presente 
investigación a iguales condiciones se consiguió remover un porcentaje de  
86,57% de carga orgánica y más del 90% de SST, pero con condiciones en donde 
el tamaño de la tercera capa filtrante (arena fina) es mayor.  
Por otra parte, se observa que el pH no varía en los diferentes tipos de 





















La utilización de filtros lentos de arena para la remoción de carga orgánica en 
aguas procedentes de mercado de flores es factible, puesto que se ha 
comprobado mediante análisis realizados (DBO) que los niveles bajaron en un 
porcentaje considerable. 
El mayor porcentaje de remoción de carga orgánica fue con el tamaño de capa de 
arena fina de 20 cm con una granulometría de 125 y para la capa de arena gruesa 
con un tamaño de 5 cm con una granulometría de 500 en un tiempo de 72 
minutos correspondiente al tratamiento N° 3. Se alcanzó la mejor capacidad de 
remoción de 390,9 mg/l de diferencia de DBO entre pre y post tratamiento en el 
tercer tratamiento. 
El diseño de capa determinado por el tamaño y granulometría del material filtrante 
afecto en la remoción de carga orgánica ya que en los 3 tratamientos ejecutados 
se evidencio un porcentaje de 55,57% para el primer tratamiento, 86,57% para el 
tercer tratamiento y 97,14% en el tercer tratamiento. 
La arena fina es el material filtrante que más afecta en la remoción de carga 
orgánica, esto se pudo percatar en la diferencia de remoción que existió entre el 
tratamiento 1 y tratamiento 3, obteniendo el T1 el porcentaje más bajo de 
remoción con un tamaño de arena fina menor en comparación con el T3 que 
obtuvo el mayor porcentaje de remoción con el tamaño de arena mayor. La 
granulometría con menor porosidad es la más eficiente para remoción de carga 
orgánica. 
El FLA es una alternativa viable para la remoción de carga orgánica en efluentes 
generados por los mercados de flores, con lo que se plantea la posibilidad de 








Se debe revisar que la tubería y accesorios queden precisos y ubicados de forma 
correcta, ya que de esto depende que no existan fugas y pérdida de agua. 
En cuanto los materiales filtrantes cumplan su vida útil, es importante que estos 
vayan a una disposición final de manera correcta, los cuales pueden ser utilizados 
en procesos de jardinería, estabilización de taludes por medio de reforestación o 
en zonas públicas como parques recreativos. 
El agua resultante del tratamiento tiene valores de concentración de DBO y SST 
inferiores a lo establecido por el Estándar de Calidad Ambiental, categoría 3, 
entendiéndose así que puede ser utilizado para el riego de sus parcelas en donde 
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Anexo N.° 01: Recolección de muestras a tratar 
























Anexo N.° 02: Preparación del material filtrante 





Fuente: Elaboración propia 
73 
 
Anexo N.° 03: Adecuación del FLA 
Fotografía N.° 03: Materiales utilizados para el FLA 
 
Fuente: Elaboración propia 
Fotografía N.° 04: Construcción de tubería “espina de pescado”. 
 








Fuente: Elaboración propia 
Fotografía N.º 05: Colocación de los materiales filtrantes (Grava, Arena fina y 
Arena gruesa) a los tratamientos. 
 





Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N.º 04: Tratamientos del FLA. 
Fotografía Nº 06: Ejecución de Tratamiento 1, Tratamiento 2 y Tratamiento 3.  
 
 




Fotografía N.º 07: Recolección de muestra para determinar la concentración 
inicial. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Fotografía N.° 08: Recolección de las muestras post tratamientos con sus 
respectivas replicas. 
 




















Anexo N.° 05: Traslado de las muestras recolectadas 
Fotografía N° 09: Las muestras fueron almacenadas en un cooler con hielo para 
preservarlas. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Fotografía N.° 10: Se trasladaron las muestras al laboratorio acreditado el mismo 
día de la recolección. 
 





Anexo N.° 06: Análisis de los parámetros fisicoquímicos y organolépticos en 
el laboratorio de calidad de la UCV – Sede Lima Este 
Fotografía N.° 11: Medición de pH pre y post del tratamiento N° 1. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Fotografía N.° 12: Medición de pH pre y post del tratamiento N° 2. 
 




Fotografía N.° 13: Análisis de Color en pre y post del tratamiento N° 3. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Fotografía N.° 14: Medición de Olor pre y post del tratamiento N° 1. 
 




Anexo N.° 7: Fichas de recolección de datos. 
  
TRATAMIENTO DE FILTRO LENTO DE ARENA 
AUTOR: 
FECHA:  
FICHA DE OBSERVACIÓN  PÁGINAS: 1 DE 1 
       
MUESTRA 
Diseño del Tratamiento Capacidad del Filtro Lento de Arena 
Granulometría 
(μm) 




Variación de DBO 
(mg/l) 
TRATAMIENTO 1 
       
TRATAMIENTO 2 
       
TRATAMIENTO 3 
       







RESULTADOS AL FINALIZAR EL TRATAMIENTO DE FILTRO LENTO DE ARENA 
AUTOR: 
FECHA: 
FICHA DE OBSERVACIÓN  PÁGINAS: 1 DE 1 
  
MUESTRA 










          
TRATAMIENTO 2 
          
TRATAMIENTO 3 
          






OBTENCIÓN DE LA MUESTRA DEL EFLUENTE DE PROCEDENCIA 
MERCADO DE FLORES 
AUTOR: 
LUGAR DE MONITOREO: 
FICHA DE DESCRIPTIVA PÁGINAS: 1 DE 1 
        
ESTACIÓN FECHA HORA EFLUENTE 
Cantidad de envases ANÁLISIS  
OBSERVACIONES 
Plástico DBO TSS 
EF - 01 
              
EF - 02 
              
EF - 03 
              
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N.° 09: Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) DECRETO 
SUPREMO N.º 002-2008-MINAM 
 
Fuente: Categoría 3, DECRETO SUPREMO Nº 002-2008-MINAM  
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Anexo N.° 10: Valores Máximos Admisibles de las descargas de aguas 
residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario DECRETO 
SUPREMO Nº 021-2009-VIVIENDA 
 
 





Anexo N.° 11: Operacionalización de variables 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 



































Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 
Medición 
¿Cuál es la eficiencia del 
tratamiento de filtro lento 
de arena para la remoción 
de carga orgánica en 
efluentes del mercado de 
flores “El Paraíso”, 
Barranco, 2017? 
Evaluar la eficiencia del 
tratamiento de filtro 
lento de arena para la 
remoción de carga 
orgánica en efluentes del 
mercado de flores “El 
Paraíso”, Barranco, 2017. 
El tratamiento de filtro 
lento de arena si es 
eficiente para la remoción 
de carga orgánica en 
efluentes del mercado de 
flores “El Paraíso”, 
Barranco, 2017. 
La eficiencia del tratamiento filtro lento de 
arena se basa en la remoción de 
parámetros fisicoquímicos teniendo como 
principal indicador la demanda bioquímica 
de oxígeno, dicho desempeño  constará en 
su construcción, diseño y ejecución, una 
capa porosa de arena a diferentes 
granulometrías y tamaño capas, 
considerando el tiempo, asimismo es una 
tecnología limpia que purifica el agua. 
(Canepa et al., 1992, P. 26). 
Se diseñó 3 filtros a partir de 
su caracterización del mismo. 
Para se tuvo en cuenta: la 
granulometría y tamaño de 
las capas de filtración, el 
acondicionamiento será en un 
balde de plástico (capacidad 
de 20 litros y con una altura 
de 45 cm) en la parte inferior 
se colocará un tubo de 
drenaje para que pueda 
circular el agua tratada. 
Diseño del Filtro 





Capacidad del Filtro 





Filtro Lento de 
Arena 
Min 























Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 
Medición 
¿En qué medida el diseño 
del filtro lento de arena 
afecta la remoción de carga 
orgánica en efluentes del 
mercado de flores "El 
Paraíso", Barranco, 2017? 
Determinar si el diseño 
del filtro lento de arena 
afecta la remoción de 
carga orgánica en 
efluentes del mercado de 
flores "El Paraíso", 
Barranco, 2017. 
El diseño del filtro lento de 
arena si afecta en la 
remoción de carga orgánica 
en efluentes del mercado 
de flores "El Paraíso", 
Barranco, 2017. 
La carga orgánica en el agua es susceptible 
de ser oxidada y transformada en 
compuesto más simples, para tener la 
remoción de carga orgánica presente en un 
líquido tiene como indicador principal el 
método de Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5), seguidos por los 
parámetros fisicoquímicos y 
organolépticos. (Aguilera, 2003, P.254) 
Para determinar la remoción 
de carga orgánica por el 
tratamiento filtro lento de 
arena se tomó en cuenta la 
Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DBO5) y los 
parámetros fisicoquímicos 
como solidos suspendidos 
totales, conductividad 
eléctrica y pH del efluentes, 
en parámetros organolépticos 








¿En qué medida la 
capacidad del filtro lento de 
arena afecta la remoción de 
carga orgánica en efluentes 
del mercado de flores “El 
Paraíso”, Barranco, 2017? 
Determinar si la 
capacidad del filtro lento 
de arena afecta la 
remoción de carga 
orgánica en efluentes del 
mercado de flores “El 
Paraíso”, Barranco, 2017. 
La capacidad del filtro lento 
de arena afecta la remoción 
de carga orgánica en un 
50% en efluentes del 
mercado de flores “El 








Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N.º 14. Informe de resultados en laboratorio de calidad ambiental - 
UCV 
 
